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INFRORMAĻNĉ LIST dle vyhl. 442/2004 Sb. a přílohy č.7 

 

 

 

 

 V§ģenĨ z§kazn²ku, 

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o. Vám děkují za rozhodnutí používat výrobek naší značky. 

 

Těmito předpisy Vás seznámíme s použitím, konstrukcí, údržbou a dalšími informacemi o ohřívači vody 

TO-20. 

Spolehlivost a bezpečnost výrobku byla prověřena Strojírenským zkušebním ústavem v Brně. 

 

 

 

VĨrobce si vyhrazuje pr§vo na technickou zmŊnu vĨrobku. 

VĨrobek je urļen pro trvalĨ styk s pitnou vodou. 
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1. PřĉSLUĠENSTVĉ VħROBKU 
 

              K výrobku patří pojistný ventil, 2 vruty 6x70, 2 plastové hmoždinky 12x60. Tyto součástky jsou zabaleny 

a umístěny v obalu ohřívače. Ve vlastním zájmu si kompletnost zkontrolujte. 

 

 

 

 

 

Typy  ohŚ²vaļŢ tŚ²da 

energetick® 

¼ļinnosti 

tepeln® 

ztr§ty   

Wh/24h/ l

jmenovitĨ 

objem (l)

doba 

ohŚevu 

n§plnŊ 

(hod)

spotŚeba elektŚiny 

na ohŚev objemu z 

15
o
C na 65

o
C v 

kWh

tepeln® 

ztr§ty  

kWh/24h

TO - 20 F 14 20 0,5 1 0,28
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2. SDŉLENĉ PRO SPOTřEBITELE 

 
              Tento elektrický ohřívač je určen pro přípravu teplé vody v domácnostech, na chatách a různých sociálních 

zařízeních. Umožňuje instalaci několika odběrových míst teplé vody pro sprchování, koupele, nebo jiné běžné 

potřeby. Jeho přednost spočívá v tom, že ohřev objemu vody elektrickým proudem se zabezpečuje v neomezeném 

celodenním časovém rozsahu. Doba ohřevu užitkové vody na doporučenou teplotu 60°C je cca 31minut. 

Elektrický akumulační ohřívač vody TO – 20 je svou konstrukcí přizpůsoben k umístění v koupelnách, 

umývárnách, kuchyních popř. v blízkosti bytových jader panelových bytů a odpovídá požadavkům  

ČSN 332000-7-701, dále ČSN 332000-5-51 se stupněm krytí IP 45. 

Druh prostŚed² 

              Výrobek doporučujeme používat ve vnitřním prostředí, s teplotou vzduchu +2°C až 45°C a relativní 

vlhkostí max. 80%. 
 

3. TECHNICKħ POPIS 

 
              Nádoba ohřívače je vyrobena z ocelového plechu a zkoušena přetlakem 0,9 MPa. Vnitřní povrch nádoby je 

opatřen (vyjma nerezové spirály) antikorozní ochranou ze smaltové glazury. 

              Ve spodní části nádoby jsou umístěny jímky pro umístění topného, regulačního a bezpečnostního prvku 

ohřívače vody (topné těleso s pravým závitem G 5/4“, čidlo termostatu a tepelné pojistky). V  horní části ohřívače 

je v jímce umístěn indikátor teploty, který přenáší informace o ohřátí objemu užitkové vody. Nádoba ohřívače je 

opatřena vysoce hodnotnou polyuretanovou izolací, která zaručuje minimální tepelné ztráty. 

              Elektroinstalace je umístěna ve spodní části ohřívače, pod snadno odnímatelnou kapotou ohřívače 

(uvolněním dvou šroubů na této kapotě). Teplotu vody je možné nastavit termostatem v rozmezí 0°C až 77°C, 

podle symbolu na knoflíku termostatu (obr. 1). Vstup studené vody je označen modrým kroužkem, výstup teplé 

vody je označen červeným kroužkem. Všechny ocelové části jsou chráněny proti korozi nátěrem a galvanickým 

povlakem. K zajištění protikorozní ochrany je v hlavici topného tělesa umístěna anodová tyč, která se při provozu 

ohřívače rozpouští a je nutné ji po 3 letech vyměnit (podle agresivnosti vody). 

 

4. HLAVNĉ TECHNICK£ ĐDAJE 

 

5. PRINCIP ĻINNOSTI 
 

              Ohřívač pracuje na tlakovém principu, to znamená, že v nádobě je neustále tlak vody z vodovodního řádu. 

Při otevřeném ventilu teplé vody mísící baterie vytéká voda z ohřívače vytlačovaná tlakem studené vody 

z vodovodního řádu. 

              Tlakový princip umožňuje více odběrných míst (obr. 4), a však doporučujeme co nejkratší rozvod, čímž se 

sníží tepelné ztráty. 

 

 

 

 

 

 

ElektrickĨ ohŚ²vaļ

JmenovitĨ pŚetlakMPa 0,6

Objem l 20

NapŊt² / kmitoļetV / Hz 230/50

PŚ²kon W 2200

PrŢmŊr ohŚ²vaļemm 500

VĨġka ohŚ²vaļemm 592

Elektrick® kryt² IP 45

Hmotnost kg 15

Doba ohŚevu el.energi² 

z 10ÁC na 60ÁCmin 31

Tepeln® ztr§ty /            

tŚ²da ener. ¼ļinnostikWh/24h 0,28/F

TO - 20
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spouġtŊc² tlak 

pojistn®ho ventilu 

(MPa)

pŚ²pustnĨ provozn² 

pŚetlak ohŚ²vaļe 

vody (MPa)

max. tlak v potrub² 

studen® vody 

(MPa)

0,6 0,6 do 0,48

0,7 0,7 do 0,56

1 1 do 0,8

 

6. PRACOVNĉ ĻINNOST 
 

              Po zapojení ohřívače na elektrickou síť topné těleso ohřívá vodu. Vypínání a zapínání tělesa je 
regulováno termostatem. 

              Termostat je možné nastavit podle potřeby od 7°C do 75°C. Doporučujeme nastavení teploty užitkové 

vody max. na 60°C. Tato teplota zajišťuje optimální provoz ohřívače. Po dosažení nastavené teploty rozepne 

termostat elektrický obvod a tím přeruší ohřev vody.  Kontrolka signalizuje těleso v provozu (svítí), těleso mimo 

provoz (kontrolka zhasne). Při dlouhodobějším provozu bez využití ohřátého objemu je potřeba nastavit termostat 

do polohy 5°C až 12°C (na knoflíku termostatu nastavit na značku „sněhová vločka“) proti zamrznutí. 
 

7. MONTĆĢ NA STŉNU  
 

              Před montáží je třeba zkontrolovat nosnost stěny, případně stěnu vyztužit. Ohřívač vody montujeme pouze 

ve svislé poloze, tak aby spodní hrana ohřívače byla umístěna nejméně 600mm nad podlahou. Připevňovací vruty 

musí mít zaručenou rozteč 180mm. Montážní rozměry jsou uvedeny na obr. 3. 

 

8. VODOVODNĉ INSTALACE   
 

  Připojení na vodovodní instalaci je znázorněno na obr. 4. Pro případné odpojení ohřívače je nutné na vstup 

studené vody a výstup teplé vody namontovat šroubení G1/2“. Pojistný ventil lze montovat ve svislé i vodorovné 

poloze, ve vyznačeném směru proudění studené vody. Pojistný ventil se montuje na přívod studené vody označený 

modrým kroužkem.  

OhŚ²vaļe mus² bĨt opatŚeny vypouġtŊc²m ventilem. 

Každý tlakový ohřívač teplé užitkové vody musí být vybaven membránovým pružinou zatíženým pojistným 

ventilem. Pojistný ventil musí být dobře přístupný, co nejblíže ohřívače. Přívodní potrubí musí mít min.stejnou 

světlost jako pojistný ventil. Pojistný ventil se umísťuje tak vysoko, aby byl zajištěn odvod překapávající vody 

samospádem. Doporučujeme namontovat pojistný ventil na odbočnou větev. Snadnější výměna bez nutnosti 

vypouštět vodu z ohřívače. Pro montáž se používají pojistné ventily s pevně nastaveným tlakem od výrobce. 

Spouštěcí tlak pojistného ventilu musí být shodný s max. povoleným tlakem ohřívače a při nejmenším o 20% tlaku 

větší než je max. tlak ve vodovodním řádu. V případě, že tlak ve vodovodním řádu přesahuje tuto hodnotu, je nutné 

do systému vřadit redukční ventil. Mezi ohřívačem a pojistným ventilem nesmí být zařazena žádná uzavírací 

armatura. Při montáži postupujte dle návodu výrobce pojistného zařízení. Před každým uvedením pojistného 

ventilu do provozu je nutné vykonat jeho kontrolu. Kontrola se provádí ručním oddálením membrány od sedla, 

pootočením knoflíku odtrhovacího zařízení vždy doprava. Po pootočení musí knoflík zapadnout zpět do zářezu. 

Správná funkce odtrhovacího zařízení se projeví odtečením vody přes odpadovou trubku pojistného ventilu. 

V běžném provozu je nutné vykonat tuto kontrolu nejméně jednou za měsíc a po každém odstavení ohřívače 

z provozu delším než 5 dní. Z pojistného ventilu může odtokovou trubkou odkapávat voda, trubka musí být volně 

otevřena do atmosféry, umístěna souvisle dolů a musí být v prostředí bez výskytu teplot pod bodem mrazu.  

Při vypouštění ohřívače použijte doporučený 

vypouštěcí ventil. Nejprve je nutné uzavřít přístup 

vody do ohřívače. Potřebné tlaky zjistíte 

v následující tabulce. 

Pro správný chod pojistného ventilu musí být 

vestavěn na přívodní potrubí zpětný ventil, který 

brání samovolnému vyprázdnění ohřívače a 

pronikání teplé vody zpět do vodovodního řádu. 

PŚi mont§ģi zabezpeļovac²ho zaŚ²zen² postupujte dle ĻSN 06 0830. 

 

 

9. ELEKTRICKĆ INSTALACE 
 

              Schéma el. zapojení je přiloženo k ohřívači vody na vnitřní straně snímatelné přední kapoty   ( obr.2 ). 

Ohřívač musí být připojen samostatným přívodem s předřazeným hlavním vypínačem. 

             Ohřívač se připojuje k elektrické síti 230V/50Hz pevným pohyblivým vodičem, ve kterém je osazen 

vypínač odpojující všechny póly sítě a jistič (chránič).  

Připojení, opravy a kontroly elektrické instalace může provádět jen firma oprávněná k této činnosti. Odborné 

zapojení musí být potvrzeno na záručním listě. 

              Elektrická instalace musí odpovídat platným elektrotechnickým normám. Připojení ohřívače  

na elektrickou síť se provede po vodovodní instalaci. Pro zvýšenou ochranu po spojení v koupelnách a sprchách dle 
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ČSN 332000-7-701 je spotřebič vybaven ochrannou svorkou pro připojení ochranným vodičem žlutozelené barvy 

min. průřezu 4 mm
2
. 

              Přístup k elektrické části ohřívače je umožněn až po odpojení ohřívače od elektrické sítě a odšroubování 

kapoty ohřívače. 

             Stupeň krytí elektrických částí ohřívače je IP 45.               

             Dodržujte ochranu proti úrazu elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41. 
 

 

10.  UVEDENĉ OHřĉVAĻE DO PROVOZU 
  
Po připojení ohřívače na vodovodní řád a elektrickou síť se může uvést ohřívač do provozu. 

Postup: 

a) zkontrolovat elektrickou a vodovodní instalaci 

zkontrolovat správné umístění čidel termostatu, tzn. zasunout je na doraz. Čidla musí být v jímce zasunuta  

na doraz, v pořadí nejprve provozní, poté bezpečnostní termostat. 

b) otevřít ventil teplé vody mísící baterie 

c) otevřít ventil přívodního potrubí studené vody k ohřívači 

d) jakmile začne voda ventilem pro teplou vodu vytékat, je plnění ohřívače ukončeno a ventil se uzavře 

e) před uvedením ohřívače do provozu musí být našroubována přední kapota ohřívače, která uzavírá přístup 
k elektrické části ohřívače 

f) zapnout elektrický proud předřazeným hlavním vypínačem, čímž se uvede ohřívač do provozu 

 

11.  DšLEĢITĆ UPOZORNŉNĉ 
 

- bez potvrzení odborné firmy o provedení elektrické instalace je záruční list neplatný 

- na připojení ohřívače si musíte vyžádat souhlas místního dodavatele elektrické energie 

- všechny vývody teplé vody musí být vybaveny mísící baterií 

- jakákoliv manipulace s termostatem kromě nastavení teploty ovládacím knoflíkem není dovolena 

- veškerou manipulaci s elektrickou instalací, seřízení a výměnu regulačních prvků provádí pouze 

servisní firma. 

Je nepřípustné vyřazovat tepelnou pojistku z provozu. Tepelná pojistka přeruší při poruše termostatu 

přívod elektrického proudu k topnému tělesu, stoupne-li teplota vody v ohřívači nad 99°C. 

 

Likvidace obalov®ho materi§lu a nefunkļn²ho vĨrobku 
Za obal ve kterém byl výrobek dodán, byl uhrazen servisní 

poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového 

materiálu. 

Servisní poplatek byl uhrazen dle zákona č. 477/2001 Sb.  

ve znění pozdějších předpisů u firmy EKO-KOM a.s. Klientské 

číslo firmy je F06020274. Obaly z ohřívače vody odložte na 

místo určené obcí k ukládání odpadu. Vyřazený a nepoužitelný 

výrobek  

po ukončení provozu demontujte a dopravte do střediska 

recyklace odpadů (sběrný dvůr) nebo kontaktujte výrobce.  

  
 

12. FUNKĻNĉ PORUCHY 

 

  

Z§vada Porucha

1.  Voda v z§sobn²ku je studen§ Kontrolka sv²t² - porucha topn®ho tŊlesa

2.  Voda v z§sobn²ku je m§lo tepl§ Kontrolka sv²t² - porucha topn®ho tŊlesa

3.  Voda v z§sobn²ku je studen§ Kontrolka nesv²t² - porucha provozn²ho termostatu- 

   bezpeļnostn² termostat vypnul

   pŚ²vod el. energie

 - pŚeruġen² dod§vky el. energie mimo ohŚ²vaļ 

4.  Teplota vody v z§sobn²ku neodpov²d§ Kontrolka sv²t² - porucha termostatu

 nastaven® hodnotŊ
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Nepokoušejte se závadu sami odstranit. Obraťte se buď na odbornou, nebo servisní službu. Odborníkovi postačí 

často jen málo k odstranění závady. Při sjednávání opravy sdělte typové označení a výrobní číslo, které najdete  

na výkonovém štítku Vašeho ohřívače vody. 

 

 

 

13.   POĢĆRNĉ PřEDPISY PRO INSTALACI A UĢĉVĆNĉ OHřĉVAĻE 
 
                            Upozorňujeme, že ohřívač se nesmí zapínat na elektrickou síť, jestliže se v jeho blízkosti pracuje 

s hořlavými kapalinami (benzín, čistič skvrn), plyny apod. 

 

14.  ĻIĠTŉNĉ OHřĉVAĻE A VħMŉNA ANODOV£ TYĻE 
 

Opakovaným ohřevem vody se na stěnách smaltované nádoby a hlavně na víku příruby usazuje vodní kámen. 

Usazování je závislé na tvrdosti ohřívané vody, na její teplotě a na množství vypotřebované teplé vody. 

          Doporuļujeme po dvoulet®m provozu kontrolu a pŚ²padn® vyļiġtŊn² n§doby od vodn²ho kamene, 

kontrolu a pŚ²padnou vĨmŊnu anodov® tyļe. Životnost anody je teoreticky vypočtena na dva roky provozu, mění 

se však s tvrdostí a chemickým složením vody v místě užívání. Na základě této prohlídky je možné stanovit termín 

další výměny anodové tyče. Vyčištění a výměnu anody svěřte firmě, která provádí servisní službu. Při vypouštění 

vody z ohřívače musí být otevřený ventil mísící baterie pro teplou vodu, aby v nádobě ohřívače nevznikl podtlak, 

který zamezí vytékání vody. 
 

15. INSTALAĻNĉ PřEDPISY 
 

PŚedpisy a smŊrnice, kter® je nutn® dodrģet pŚi mont§ģi ohŚ²vaļe 

 

a) k elektrické síti 

ČSN 33 2180 – Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 

ČSN 33 2000-4-41 - Elektrické instalace nízkého napětí: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti  

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-5-51 – Elektrická instalace budov 

ČSN 33 2000-7-701 - Elektrické instalace nízkého napětí: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech 

- Prostory s vanou nebo sprchou 

 

b) k soustavě pro ohřev TUV 

ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování 

ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení  

ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody 

ČSN 07 7401 – Voda a pára pro tepelné energetické zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa                            

ČSN 06 1010 - Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým 

ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení. 

 

Elektrická i vodovodní instalace musí respektovat a splňovat požadavky a předpisy v zemi použití.  

 

   

  

Knofl²k termostatu                                                      Obr. 2  

60

*

  8ÁC

74ÁC

60ÁC

Symbol nastaven²

 

Obr.1 
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Obr.3 
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